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RETE ETHERNET

TC/IP
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INGRESSI
DIGITALI
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TC/IP

SWITCH QUADRO Q_BT

ANELLO FIBRA OTTICA DI
CABINA

QUADRO ELETTRICO BASSA TENSIONE Q_BT
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RS485 / RJ45
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RETE ETHERNET

TC/IP

N.4 PORTE RJ45
RAME 100MB

N.2 PORTE FIBRA
OTTICA 10/100

T/Tx

SWITCH QUADRO Q_MT

RETE RS485RETE RS485 RETE RS485

ANELLO FIBRA OTTICA DI
CABINA

ANELLO FIBRA OTTICA DI
CABINA

N.4 PORTE RJ45
RAME 100MB

N.2 PORTE FIBRA
OTTICA 10/100

T/Tx

N.4 PORTE RJ45
RAME 100MB

N.2 PORTE FIBRA
OTTICA 10/100

T/Tx

SWITCH PLC PRIMARIO

ARMADI RACK FIBRA OTTICA / PLC

N.2 PORTE RJ45
RAME 100MB

N.2 PORTE FIBRA
OTTICA 10/100

T/Tx

PLC PRIMARIO

SWITCH PLC STAND-BY
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RAME 100MB

N.2 PORTE FIBRA
OTTICA 10/100
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PLC STAND-BY

ANELLO FIBRA OTTICA DI
CABINA

ANELLO FIBRA OTTICA DI
CABINA

ANELLO FIBRA OTTICA DI
CABINA

ANELLO FIBRA OTTICA DI
CABINA

SCHEMA GENERALE IMPIANTO DI TELECONTROLLO E
TELECOMANDO (SCADA) SSE TIPO E FERMATE/CAPOLINEA

AFFERENTI ALLA SSE
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SWITCH INTERFACCIA ANELLO F.O DORSALE

PC RACK SCADA

ANELLO FIBRA OTTICA DORSALE 2

MODULO 1
INGRESSI
ANALOGICI

SENSORI AMBIENTALI
LOCALI BT/CC :
· Temperatura
· Umidità
· Allagamento
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ANTINTRUSIONE

CENTRALINA
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INCENDI

UPS RACK

M M CT
MISURE

GENERALI
MISURE
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CENTRALINE TERMOMETRICHE TRAFO

RETE ETHERNET
TC/IP

CONVERTITORE
RS485/RJ45

STIMA I/O
DI 128
DO 8
AI 6

SERIALE 5

STIMA I/O
DI 112
DO 16
AI 12

SERIALE -
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SENSORI AMBIENTALI LOCALE
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STIMA I/O
DI 48
DO 16
AI 3

SERIALE 4
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DI 16
DO 4
AI -

SERIALE -

ARMADIO SEZIONATORE 1

ARMADIO SEZIONATORE 2

ARMADIO CONGIUNTORE

MODULI DI INTERFACCIA I/O
ARMADIO SEZIONATORE 2

MODULI DI INTERFACCIA I/O
ARMADIO CONGIUNTORE

STIMA I/O
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PLC INTERNO
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ECC..)

APPARATI TLC
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(PMV, TELECAMERE,
ECC..)

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Distribuzione

Rete fibra ottica di cabina multimodale 2 FO

Rete RS485

Cavo UTP cat. 6 RJ45

Cavo comunicazione seriale PLC primario - PLC stand-by

Cavi schermati segnali 4-20mA

Cavi multipolari segnali digitali stati/allarmi

Rete fibra ottica di dorsale monomodale 96 FO

Multimetro digitale comunicante

Centralina termometrica comunicante

M

CT

SCHEMATICI GENERALI
Schema generale impianto di telecontrollo e telecomando (SCADA)
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