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PARCHEGGIO DEPOSITO STAGLIENO
Rete raccolta acque bianche - Pianta piano terra e sezione longitudinale
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PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E STRUTTURE
CONNESSE)
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VASCA DI ACCUMULO ACQUE BIANCHE
CAPACITA' 140 mc
DIMENSIONI cm: 400 x 1200 x 300 (h)

DISPOSITIVO PER LA SEPARAZIONE
DEI LIQUIDI INFIAMMABILI/OLII
DALLE ACQUE RESIDUE
DIMENSIONI cm: Ø 225 x 263 (h)

Ø 315 PVC - p = 1%Ø 315 PVC - p = 1%Ø 315 PVC - p = 1%Ø 315 PVC - p = 1%Ø 315 PVC - p = 1%Ø 315 PVC - p = 1%Ø 400 PVC - p = 1%

ALLA RETE ACQUE BIANCHE
CITTADINA
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DISPOSITIVO PER LA SEPARAZIONE
DEI LIQUIDI INFIAMMABILI DALLE ACQUE RESIDUE
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